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LABoRAToRIUM BADAwGze xorrów l URzĄDzeŃ oRzewczycH
93-23| Łódź, ul. Dostawcza I ,tal, 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED 160 0 l 19
Kocioł wodny typu Draco 75

o nominalnej mocy cieplnej 70 kW
z aatomaĘcznym podawaniem paliwa, opalany węglem kamiennym sortymentu groszek

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
ul. Poddane 3, 43-246 Strumień

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone Roąorządzeniem Komisji (UE) 20l5l1189
zdniaZ8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/l25lWE

w odniesieniu do wymogów doĘczących ekoprojelrtu dla kotłów na paliwa stałe,

* Pomiary zuZycia energii elektrycznej wykonało Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, UrządzrńGrzewczych i Odpylających oraz Emisji Ęłowo -
Gazowej,
Zaświadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdanillm 87ll9-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywność energety czna
ogrzewania p omie szczeń Ęs 84 %

> 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzęwczej ś 20 kW
> 77 dla kotłow o nominalnej mocy grzęwczej > 20 kW

Parametr Parametr Parametr

Wytwarzane ciepło
uĄrtkowe

Sprawność uzytkowa Zużycte energii elektrycznej na
potrzeby własne*

Emisje doĘczące sezonowego ogrzewania
pomiesz gzęń dla paliw a zalecanego
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EEI - 84 (B) Wymogi ekoprojektu: ś40 <20 < 500 < 350

kierownik Labo ratorium


