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potwierdzającerże z

kocioł wodny Ępu DRACO 100 BIO
o nominalnej mocy cieplnej 100 kW,

z altomatycznympodawaniem paliwa stałego, opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

PPH TEKLA Krzysztof Tekla
43-246 Strumieńo ul. Poddane 3

badany zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przez:

Laboratorium Badan Kotłów ilJrządzeńGtzewczychw Łodzl ul, Dostawcza l
- podane w sprawozdaniuzbadańnr 60l20,LG.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnych nrrian technicznych

w produkowanym wządzeniu w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bęz ich wcześniejszego

uzgodnienia z Laboratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 02.2021 do 02.2024
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kierownik Laboratorium
Laboratorium Badń Kotłów i Urządzeń

Grzewczy"ch .---
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kierownik zaMadu
ZakJad B adan U r ządzeń Energetyczrych

Urządzeń Energetvcz1,1t,ł,, ł .
93-231 Łódź, il. DuJt:.jr.,,łz.t

lel. 42 640-08-2.|
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Kocioł wodny typu DRĄCO 100 BIO
o nominalnej mocy cieplnej 100 kW.

z automatycznym podawaniem paliwa stałego. opalany biomasą w postaci sprasowanej (pelet),
badany zgodnie zWma3aniami PN-EN 303-5:2012 spełnia wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wańość Wymagania

normyDRACO 100 BIo
Paliwo biomasa w postaci sprasowanej (pelet)

Moc cieplna kw 97,8 29,8*. (l00+8)%o Ql "*
Sprawność 11 % 89,2 89.3,, > 89r0***
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') w przeliczeniu na 109/o udziału tlenu rr spalinach suchvch
") dorycz}, obciązenia obniżonego < 30Łó nominalnej moc1 cieplnej
"') dot}czy tylko mocy,nominalnej

Łódź, dnia 02.02.2020 r.
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